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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 12950/2016.01

Boletim Definitiva

Analise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 26/09/2016
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepciio:  26/09/2016
Descri¢io da amostra: Aguas doces superficiais Data Inic. Andlise:  26/09/2016
Denominagdo da amostra: Rio Data Fim Andlise: ~ 03/11/2016
*ifTemperatura (°C): 18,5 *#Oxigénio dissolvida {mg O21):7,72
“WTwm de Saturaco (%):83
Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Coliformes fecais PNT MAM-06 (2015-09-14) 3,7x10? UEC/100ml —
Coliformes {otais PNT MAM-06 (2015-09-14) 3,3x10° UEC/100mi —
pH({20°C) PNT MA/FQ-15 (2014-05-12) 6.6 Escala de Sorensen  ---
Cor NP §27:1972 <6 (1.g.) mg/l PtCo —
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-19) <1 Factor de dilvicio -
Nitratos PNT MA/FQ-57 (2012-07-25) <11 (.9 mg NO3/I -
Sélidos suspensos totais PNT MA/FQ-17 (2015-09-09) <3,0(1.9.) mg/) =
Condutividade a 20°C PNT MAFQ-06 (2014-05-12) 4 uSfcm -
Cloretos PNT MAFQ-04 014-05-12)  19004) mg/l -
* Fosfalos SMEWW 4500 P D <0,14 {1.9.) mg/l P205 o=
Azoto amoniacal "Water An_a[ysis"—W.Fresenius. <0,10 (.9.) mg NH4/ —
K.E.Quentin, W.S (Eds), ISBN
3-540-17723-X
* Caréncia bioquimica de SMEWW 5210 B <1,0 mg O —
oxigénio
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 145 mgll CaCO3 —
* Anidrido carbonico livre SMEWW 4500-CO2 C 55 mg/l -
Oxidabilidade NP 731:1869 22 mg/l 02 —
Turvagso PNT MAFQ-20 (2014-05-12) <089 ¢.q) UNT —
Aluminio PNT MAFQ-65 (2015-08-10) g3 mg Al —
Manganés PNT MA/FQ-65 (2015-08-10) 0,037 mg Mn/! —
* Sdlidos suspensos volateis SMEWW 2540 E <3,0 mg/l -
** Carbono orgénico total (COT) W-TOC-IR 2,49 mgf =
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: | 2950/2016.01 S ICE S
Andlise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha:  26/09/2016
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgio:  26/09/2016
Descri¢io da amostra: Aguas doces superficiais Data Inic. Anilise:  26/09/2016
Denomina¢io da amostra: Rio Data Fim Andlise:  03/11/2016
*HTemperatura (\C): 18,5 *}Oxigénio dissolvido (mg O21):7,72

“HTexa de Saturaclio (%):83

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Observacdes:

Amostra colhida pefe Cliente.

#:Medigio efectuada "in sit”™,

Os resultados deste relatorio referem-se exclusivamente 3 amostrz analisada, O relatdrio ndo poderd ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratdrio. O ensaio assinalado com * nio estd incluido no dmbito da acreditacio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com ** & subcontratado
acreditado e niio estd incluido no dmbito da acreditagio do Laboratdrio Lusdgua. O ensaio assinalado com *** & subcontratado nio acreditado, O enszio
assinalado com ¢ & subcontratado acreditado e incluido no dmbito da acreditacio do Laboratério Lusdgua. SMEWW: Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 22nd Edition, L.q.: limite de quantificagio. |.d.: limite de deteecio. PNT MA/FQ-nn, PNT MAFQ2-nn e PNT MA/Mnn indica
procedimento interno do laboratdrio Lusigua.

O Técnico
SErvVIcos Ambientals, T
ModRO7/1 Laboratério Lusdgua e
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 13212/2016.01

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga

Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha

Descriciio da amostra: Aguas doces superficiais

Denominag3o da amostra: Rio

Boletim Definitivi

Data de Recolha: 01/10/201¢
Data de Recepgdio:  01/10/201¢
Data Inic. Anilise:  01/10720( ¢
Data Fim Anilise:  08/10/201¢

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
"** Microcistinas ELISA 0,15 pght —
Observacdes:

Amostra colhida pelo Cliente,
#:Medicio efectuada “in siw”.

Os resultados deste relatério referem-se exclusivamente 3 amostra analisada. O relatdrio nio paders ser reproduzido parcialmente sem autorimcio expresss
de laboratério. O ensaio assinalade com * ndo est Incluide no #mbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalade com ** & subcontrarado
acreditado e ndo estd incluida na dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com *** & subcantratado nio acrediade, O ensaio
assinalado com ¢ é subcontratado acreditade & incluido no imbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. SMEWW: Sandard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 22nd Edition. Lq.: limite de quanuficagio. 1.d.; limite de deteccio. PNT MA/FQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn indica

procedimento interno de Laboratério Lusigua.

O Teécnico
T D
Mod.R0O7/19
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Lusdgua - Servigos Ambientais, 5.A.
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tel.: +351 234 520 090 - fax: +351 234 520 099

Albergaria-},_:iﬁ_lgl de Outubro de 2016

A B
g

e d 3

SV A bients s SA Pagina 111
La‘ﬂbw.ﬁnﬂo Lusdgus

Sede:
Av. Marechal Gomes da Costa, 33 - 1° A - 1800-255 Lisboa - Portugal
tel.: +351 217928670 - fax: +351 217974649 - www.lusagua.pt



"Z Fag

LUSAGUA \,_at?g_i

RELATORIO DE ENSAIO Nr: 12951/2016.01 e
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 2610972016
Endereco: EN n° | - Feira Nova  3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepcio:  26/09/2016
Descrigio da amostra: Aguas doces superficiais Data Inic. Andlise:  26/09/2016
Denominagio da amostra: Captagio Data Fim Andlise:  11/10/2016
*NTemperatua (:C): 18,3 *#Oxigénio dissolvido (mg O2A):6.85
“#Tem de Ssturaclo (%):72
Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Coliformes fecais PNT MA/M-06 (2015-09-14) 1 UFC/100ml —
Coliformes totais PNT MAM-06 (2015-09-14) 9 UFCH00ml —
pH (20°C) PNT MA/FQ-15 (2014-05-12) 6.4 Escala de Sorensen -—
Cor NP 627:1972 <6 (.q.) mg/l PtCo ==
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-19) <1 Factor de diluigio -
Nitratos PNT MA/FQ-57 (2012-07-25) <11 (1.q.) mg NO3/I -
Soélidos suspensos lotais PNT MA/FQ-17 (2015-09-09) <3,0(.q) mg/l -
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2014-05-12) 49 pSfcm -
Cloretos PNT MAFFQ-04 (2014-05-12) <400 (0. g/ —
* Fosfatos SMEWW 4500 P D <0,14 (1.q.) mg/l P205 -
Azoto amoniacal "Water Analysis"-W.Fresenius, <0,10 {I.9.) mg NH4/ -
K.E.Quentin, W.S.(Eds), ISBN
3-540-17723-X
* Caréncia bioguimica de SMEWW 5210 B <1,0 mg O/ —
oxigénio
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 10,5 mg/t CaCO3 —-
* Anidrido carbonico livre SMEWW 4500-CO2 C 6.0 mg/ —
Oxidabilidade NP 731:1969 1,2 mg/l O2 -
Turvagio PNT MAFQ-20 (2014-0512) <89 q) UNT —
Aluminio PNT MAFQ-65 (201508-10) 0,005 (.q) mg Al -
Manganés PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <0,010 {L.q.) mg Mn/| =
Observacdes:

Amostra colhida pelo Cliente,
#Medicio efectuada "in situ”.

Os resulados deste relatdrio referem-se exclusivamente i amostra analisada, O relatério nio poderi ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratério. O ensalo assinalado com * nio estd incluido no 3mbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com ** é subcontraado

acreditado e ndo estd incluido no dmbite da acreditagio do Laboratdrio Lusigua, O ensaio assinalado com *** & subcontratade nio acreditado. O ensaio

assinalado com ¢ & subcontratado acreditado e incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. SMEWW: Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 22nd Edition. 1.q.: limite de quantificag3o. |.d.: limite de deteccio. PNT MA/EQ-nn, PNT MAFQ2-nn e PNT MA/Mnn indica
procedimento interno do Laboratério Lusigua.
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Lusigua - Servigos Ambientis, S.A. Sede:
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 12951/2016.01

IRAC

ocreditocdo

L0302

Ensatos

Boletim Definitiv:

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha:  26/09/201«
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgdio:  26/09/201¢
Descricdo da amostra: Aguas doces superficiais Data Inic, Andlise:  26/09/20i¢
Denominacdio da amostra: Captagio Data Fim Andlise:  11/10/201¢
“HTemporaturs (2C):18,3 *#Oxigénio dissolvido (mg 024):6,85
“¥Tea do Saturaglio (%):72
Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Albergasina: gﬁ 13 de outubro de 2016
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Lusdgua - Servicos Ambientals, 5.A.
Estrada Nacional | - Feira Nova - 3850-200 Albergaria-a-Velha - Portugal
tel: +351 234 520 090 - fax: +351 234 520 099
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Substitui o Relatdrio de Ensaio n® 12638/2016.01 de 29/09/2016
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 12638/2016.02

acreditgiéa
1]

-

Boletim Definitivo

Andlise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: iz
Endereco: EN n® | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgio:  19/09/2016
Descri¢io da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Andlise:  19/09/2016
Denominacdo da amostra: Reservatério de Agua Tratada Data Fim Andlise:  25/10/2016
*¥Desinfectante Reskiual (mg/): 1,07
Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Escherichia coli {E. Coli) 1S0 9308-1:2014 0 UFC/100 mi 0
Bactérias Coliformes IS0 9308-1:2014 0 UFC/100 mi 0
Amonio "Water An§lysis”-W.Fresenius. <0,10 (1.q.) mg NH4/| 0,50
K.E.Quentin, W.S.(Eds), ISBN
3-540-17723-X
Namero de colénias a 22 °C ISO 6222:1999 0 UFC/ml Sem alteragio
Nimero de colénias a 37 °C 1SO 6222:1999 2 UFC/mil Sem alteracio
Condutividade a 20°C PNT MAFFQ-06 (2014-05-12) g4 pSfem 2500
Cor NP 627:1972 <6 (1.9.) mg/l PeCo 20
pH(22°C) PNT MA/FQ-15 (2014-05-12) 87 Escala de Sorensen 6,5-9
Manganés PNT MA/FQ-65 (2015-08-10) <10 (1.9.) pg/l 50
Nitratos PNT MAFQ-11 (2014-05-12) 55 mg/l NO3 50
Nitritos PNT MA/FQ-12 (2013-06-04) <0,04 (1.q.) mg/l NO2 0,50
Oxidabilidade NP 731:1969 <1,0 {l.q.) mg/l O2 50
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-18) <1 Factor de diluigio 3
Sabor a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-19) <1 Factor de diluicio 3
Turvaglio PNT MA/FQ-20 (2014-08-12) 4 UNT 4
Clostridium perfringens ISO 14189:2013 0 UFC/100ml 0
Antimonio PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <3,0 (1.9 pg/l 50
Arsénio PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <3,0(.9) pgl 10
Aluminio PNT MAFFQ-65 (2015-00-10) 55 pgl 200
** Benzeno W-VOCGMS02 <0,20 (.q.) pg/l 1,0
** Benzofa)pireno W-PAHGMSO3 <0,0050 (1.q.) pg/l 0.010
** Boro DIN EN ISO 17294-2 (E29) <0,010 (Lg.) mght 1,0
** Bromalos W-0XY-IC <5,0(.q.) pgl 10
Célcio PNT MA/FQ-64 (2014-04-30) 8.7 mg/
Cadmio PNT MA/FQ-B5 (2015-09-10) <1,5 (1.9.) pg/l 50
Chumbo PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <3,0(.9) pg! 10
Mod.RO7/19 Pégina 113
LABORATORIO LUSAGUA
Lusigua - Servigos Ambientais, S.A. Sede:

Estrada Nacional | - Feira Nova - 3850-200 Albergaria-a-Velha - Portugal
tel.: +351 234 520 090 - fax: +351 234 520 099

Av. Marechal Gomes da Costa, 33 - |° A - 1800-255 Lisboa - Portugal
tel; +351 217928670 - fax: +351 217974649 - www.lusagua.pt



NZ
LUSAGUA

Substitui o Relatério de Ensaio n® 12638/2016.0) de 29/09/2016

RELATORIO DE ENSAIO Nr: 12638/2016.02

Anilise solicitada por: Aguas do Youga
Endereco: EN n® | - Feira Nova  3850-200 Albergaria -a-Velha

Descricio da amostra: Aguas de consumo humano

Denominagio da amostra: Reservatério de Agua Tratada

“#Desinfactants Residual {mg/):1,07

acredit

)

8
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)

|

I

Data de Recolha:

Data de Recep¢do
Data Inic. Andlise:
Data Fim Analise:

s

Boletim Definitive

19/09/2016
e 197092016
19/09/2016
25/10/2016

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
** Cianetos W-CNT-PHO <5 (.q.) ng/ 50
Cloretos PNT MA/FQ-04 (2014-05-12) 10,5 mg/t Cl 250
Cobre PNT MA/FQ-64 (2014-04-30) <0,1{.q.) mg/| 20
Crémio PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <6,0 (1.9.) pgi 50
Dureza total PNT MA/FQ-07 {2012-05-05) 43 mg/l CaCO3 -
** 1,2- dicloroetano W-VOCGMS02 <0,750 (1.q.) pell 30
Enterococos ISO 7699-2:2000 0 UFC/100 mi 0
Fluoretos PNT MAJFQ-25 (2013-07-18) <0,30 (I.9.) mg/l L5
Magnésio PNT MA/FQ-64 (2014-04-30) 1,0 mgi -
Merctirio PNT MAFFQ-46 (2014-05-12)  c530) ug! 1,0
Niquel PNT MAFQ-65 (201508-10) (g0 1) pg/l 20
- ffidmcarboneros Arométicos W-PAHGMS03 <0,08 (1.q.) g/l 0,/0
Policiclicos(HAPs)- Total Célculo

** Benzo(b)fluoranteno W-PAHGMS03 <0,020 (.9.) ug/l -
** Benzo(k)luoranteno W-PAHGMS03 <0,020 {1.9.) pg/l ==
** Benzo(ghi)perileno W-PAHGMS03 <0,020 (I.q.) v/l -
** Indeno(1,2,3-cd)pireno W-PAHGMS03 <0,020 (.q.) pg/! =
** Selénio DIN EN ISO 17294-2 (E29) <1,0(.9.) pgfl 10
** Tetraclorosteno e W-VOCGMS02 <0,30 (1.q.) ugh 10
Triclorosteno Célculo

** Tetracloroeteno W-VOCGMS02 <0,20 (L.q.) ug/ -
** Tricloroeteno W-VOCGMS02 <0,10 (.q.) pg/l
Sadio PNT MA/FQ-64 (2014-04-30) 39 mgfl 200
** Tri-halometanos total (THM}) - W-VOCGMS02 2,44 pgh 100
Total Célculo

** Cloroférmio W-VOCGMS02 0.73 pg/
** Bromodiclorometano W-VOCGMS02 0,58 pgft -
** Dibromoclorometano W-VOCGMS02 0,85 pg/l -
** Bromoférmio W-VOCGMS02 0,28 ugl —
Mod.R0O7/19 Pagna 23
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Lusdgua - Servicos Ambientais, S.A. Sede:

Estrada Nacional | - Feira Nova - 3850-200 Albergaria-a-Velha - Portwugal
tel.: +351 234 520 090 - fax: +351 234 520 099

Av. Marechal Gomes da Costa, 33 - 1° A - |800-255 Lishoa - Portugal
tel.: 4351 217928670 - fax: +351 217974649 - www.lusagua.pt



AZ IFIG

LUSAGUA L_.ﬁ"&

Substitui o Relatério de Ensaio n°® 12638/2016.0] de 29/09/2016

RELATORIO DE ENSAIO Nr: 12638/2016.02 B Slinidvo
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 19/09/2016
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgiio:  [9/09/2016
Descrigio da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Analise:  19/09/2016
Denominagio da amostra: Reservatério de Agua Tratada Data Fim Andlise:  25/10/2016

“¥Desinfoctants Residual {mgA): 1,07

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Sulfatos "L’ Analyse des Eaux", Rodier 6.1 mgfl 250
9e Edition secgfic 7.49.2 '
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 278 mg/l CaCO3 —_—
** Carbono orgénico total {COT) W-TOC-IR <0,50 (.q.) mg/l Sem alteracio
anormal

Apreciagdo:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto,

Observacdes:

Amostra colhida pelo Cliente.
#:Medicio efectuada "in sit”.

Os resuhtados deste relatério referem-se exclusivamente 3 amostra analisada. O relatéric n3o poderd ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do faboratério. O ensalo assinalado com * nJo estd incluido no dmbite da acreditacio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com ** & subcontratado
acreditado e nio estd incluido no dmbito da acreditacio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com *** & subcontratado nio acreditade. O ensalo
assinalado com ¢ & subcontratado acreditado e incluido no dmbito da acreditacio do Laboratério Lusdgua. SMEWW: Standard Methaods for the Examination of

Water and Wastewater, 22nd Edition. 1.q.: limite de quantificaggo. 1.d.: limite de detecgio, PNT MA/FQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MAMnn indica
procedimento interno do Laboratdrio Lusigua.

Limite Lei: Valor Paramétrico de acorde com o Decreto-Lel n® 306/07 de 27 de Agosto.

Quando o resultado (pesticidas, compostos organicos voliteis, haletos de alquilo e hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) corresponde a uma soma de valores
abaixo do limite de quantificagio, o resultado & apresentado através da soma do limite de quantificacio dos parimetros Individuais,

Albergaria-ﬁw de outubro de 2016
O Técnico A DMO Laboratéri

e LD ===

TS ATTTNGR i,

Mod.R07/19 Laboratdrig Lusdgua Pagina 3/3
LABORATORIO LUSAGUA

Lusdgua - Servicos Ambientais, S.A, Sede:
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 13222/2016.01 Boletim Definiive
Anlise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: ~ 03/10/2016
Enderego: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgiio:  03/1072016
Descri¢cdo da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Andlise:  03/10/2016
Denominacdo da amostra: Reservatério de Agua Tratada Data Fim Andlise:  04/10/2016
*FDesinfoctante Residuel (mg/):0,99

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Bactérias Coliformes IS0 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0

Escherichia coli {E. Coli) 150 9308-1:2014 0 UFC/100 mi 0

Apreciagio:

Os pardmetros analisados cumprem na (ntegra com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto,

Observagées:

Amostra cothida pelo Cliente,

#:Medicio efectuada “in situ”.

Os resultados deste relatirio referem-se exclusivamente 3 amostra analisada. O relatrio niio poderi ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do labaratsrio. O ensalo assinalado com * nio estd incluido no 3mbito da acreditacio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com ** & subcontratado
acrediado e nio estd tncluido no imbito da acreditacio do Laboratdrio Lusigia. O ensaio assinalade com ** & subcontratado ndo acredimde. O ensaio
assinalade com { & subcontratado acreditado e incluido no ambito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. SMEWW: Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 22nd Edition. l.q.: limite de quantificacio. I.d.: limite de detecgio. PNT MASFQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn indica
procedimento interno do Laboratérie Lusigua.

Limite Let: Valor Paramétrico de acorde com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto,

O Técnico
m@r«\h
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 13541/2016.01

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha

Descri¢io da amostra: Aguas de consumo humano

Denominacio da amostra: Reservatério de Agua Tratada

“#iDesinfectants Residual (mg/):1,15

Data de Recepgio:
Data Inic. Andlise:
Data Fim Anilise:

i

Data de Recolha:

)

ocreditagdo

Eg(

Boletim Definitivo

10/10/2016
10/1072016
10/10/2016
28/10/2016

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Escherichia coli (E. Coli) IS0 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0
Bactérias Coliformes ISO 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0
Amonio "Water An?Iysis“-W.Fresenius, <0,10 (.9.) mg NH4/! 0,50
K.E.Quentin, W.5.(Eds), ISBN
3-540-17723-X
Clostridium perfringens 1SO 14189:2013 0 UFC/100ml 0
Nimero de colénias a 22 °C I1SO 6222:1999 0 UFC/ml Sem alteracio
Numero de colénias a 37 °C 1SO 6222:1999 7 UFC/ml Sem alteracio
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2014-05-12) 90 uSiem 2500
Cor NP 627:1972 <6 (1.q.) mgfl PeCo 20
pH(22°C) PNT MA/FQ-15 (2014-05-12) 8,7 Escala de Sorensen  6,5-9
Manganés PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <10 (.q) pg/ 50
Nitratos PNT MAFQ-11(2014-05-12) 54 mg/l NO3 50
Oxidabilidade NP 731:1969 <1,0(.q) mg/l 02 5.0
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-18) <1 Factor de diluigio 3
Sabor a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-19) <1 Factor de dilvigio 3
Turvagéo PNT MA/FQ-20 (2014-05-12) <0,80 (1.q.) UNT 4
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 30,6 mg/l CaCO3 —
Calcio PNT MA/FQ-64 (2014-04-30) 7.4 mg|
Aluminio PNT MAFQ-65 (2015-09-10) <5 q) pg 200
Apreciaciio:
Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto.
Mod RO7/19 Pégina 112
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 13541/2016.01 Boletim Definitivo
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 1071072016
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgiao: 10/102016
Descri¢io da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Andlise: 10/1072016
Denominacio da amostra: Reservatorio de Agua Tratada Data Fim Anailise: 28/1072016

*iDesinfectants Reeidual (mgA): 1,16

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei

Observacdes:

Amostra colhida pelo Cliente,

#:Medigao efectuada "in siu®™.

Os resultados deste relatério referem-se exclusivamente 3 amostra analisada. O relatério nio poderi ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratério. O ensalo assinalado com * ndo estd incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusdgua. O ensalo assinalado com ** & subcontratado
acreditado e nio esd incluido no imbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com *** & subcontratade nio acreditado. O ensaio
assinalado com ¢ & subcontratado acreditado e incluido no Smbito da acreditacio do Laboratério Lusigua, SMEWW: Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 22nd Edition. I.q.: limite de quantificagdo. I.d.: limite de deteccio. PNT MA/FQ-nn, PNT MAJFQ2-nn € PNT MA/Mnn indica
procedimento interno do Laboratério Lusdgua.

Limite Lei: Yalor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto.,

28 de outubro de 2016

O Técnico d ”""ﬁw Pa do Laboratdrio
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 13956/2016.01 Boctin Defnitivo
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 177102016
Enderego: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepcio:  [7/10/2016
Descricio da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic, Andlise:  17/10/2016
Denominaciio da amostra: Reservatério de Agua Tratada Data Fim Anidlise:  18/10/2016

“#Desinfactans Residua! (mg/):1,19

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Bactérias Coliformes 1SO 9308-1:2014 0 UFC/ 100 mi 0

Escherichia coli (E. Coli) ISO 9308-1:2014 0 UFC/ 100 mi] 0
Apreciagdo:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto.

Observacdes:

Amostra cothida pelo Cliente,

#:Medicio efectuada "in situ®,

Os resultados deste relatorio referem-se exclusivamente 3 amostra analisada. O relatério nio poderd ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratorio, O ensaio assinalado com * nio estd Incluido no mbita da acreditagio do Laboratérie Lusigua. O ensaio assinalado com ** & subcontratado
acreditado e ndo estd incluido no dmbito da acreditacio do Laboratdric Lusigua. O ensaio astinalado com *** é subcontratado n3o acreditade. O ensaio
assinalado com { é subcontratado acreditado e incluido ne dmbito da acreditacio do Laboratérie Lusigua. SMEWW: Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 22nd Edition, 1.q.: limite de quandficacio. L.d.: limite de detecgao. PNT MAJFQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn indica
procedimento interno do Laboratério Lusigua.

Limite Lel: Valor Paramétrice de acordo com o Decreto-Lel n® 306/07 de 27 de Agosto,

Alberﬁaﬁg 24 de outubro de 2016
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: | 4176/2016.01 B eIV
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 24/101201¢
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgiio:  24/10/201¢
Descricdio da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Analise:  24/10/201¢
Denominagdo da amostra: Reservatério de Agua Tratada Data Fim Analise:  25/10/20(¢
“#Desinfectante Residual (mg/):1,15

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Bactérias Coliformes SO 9308-1:2014 0 UFC/100 mi 0

Escherichia coli (E. Coli) ISO 9308-1:2014 8 UFC/100 mi 0

Apreciacio:

Os parimetros analisades cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto,

Observagies:

Amostra colhida pelo Cliente.

#:Medicio efectuada "in sity®,

Os resultados deste relatdrio referem.se exclusivamente i amostra analisada, O refatdrio ndo poders ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratério, O ensaio assinalado com * nie est incluido no imbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com ** é subcontratado
assinalade com 0 é subcontratado acreditado e Incluide no dmbito da acreditacio do Laboratério Lusigua. SMEWW: Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 22nd Edition. 1.q.: limite de quantificagdo. I.d.: limite de detecgio. PNT MAJFQ-nn, PNT MA/FQZ-nn e PNT MA/Mnn indica
precedimento intermo do Laboratério Lusigua.

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo cam o Decreto-Lei n* 306/07 de 27 de Agosto.

ST
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 14438/2016.01 Boletim Definitivo
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha:  31/102016
Endereco: EN n® | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgio: 31/10/2016
Descri¢io da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Anilise:  31/10/2016
Denominagdo da amostra: Reservatorio de Agua Tratada Data Fim Anilise:  01/11/2016

*¥Desinfoctants Residual (mg/):1,16

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Bactérias Coliformes ISO 9308-1:2014 0 UFC/100 mi 0

Escherichia coli (E. Coli) 1SO 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0
Apreciacio:

Os pariimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto.

Observacdes:

Amostra colhida pelo Cliente.

#Medicio efectuada "in situ”,

Os resultados deste relatério referem-se exclusivamente i amostra analisada. © relatdrio njo poderd ser reproduzido parcialmente sem autorinagio expressa
do laboratério. O ensaio zssinalado com * nio estd Incluldo no dmbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com ** é subcontratado
acreditado e njo estd incluido no dmbito da acreditacio do Laboratéric Lusigua. O ensaio assinalado com *** & subcontramado ndo acreditado, O ensalo
assinalado com ¢ & subcontratade acreditado e inclufdo no dmbito da acreditacio do Laboratério Lusigua. SMEWW: Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 22nd Edition. 1.q. limite de quantificacio. Ld.: limite de deteccio. PNT MASFQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn indica
procedimento interno do Laboratério Lusigua.

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo tom o Decreto-Lel n® 306407 de 27 de Agosto,

Alb@ﬁj{%lha, 07 de novembro de 2016
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 13540/2016.01

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha
Descricio da amostra: Aguas de consumo humano

Denomina¢io da amostra: RPA
*#Desinfactants Reesldual (mgA):0,95

124]

acreditaiﬁo

Lam
Ensalos

Boletim Definitivo

Data de Recolha: 10/10/2016
Data de Recepgiio: [0/10/2016
Data Inic. Anilise:  10/10/2016
Data Fim Analise:  28/10/2016

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 276 mg/l CaCO3 —

Bactérias Coliformes ISO 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0

Calcio PNT MAFQ-64 (2014-04-30) 7 mg| —

Escherichia coli (E. Coli} ISO 9308-1:2014 0 UFCH00 mi 0
Condutividade a 20°C PNT MAFFQ-06 (2014-05-12) g uSicm 2500

Nitratos PNT MA/FQ-11 (2014-05-12) 23 mg/l NO3 50
pH(22°C) PNT MA/FQ-15 (2014-05-12) 75 Escala de Sorensen  6,5-9

Aluminio PNT MA/FQ-65 (2045-09-10) 13 pgll 200
Apreciagio;

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto,

Observacies:

Amostra colhida pelo Cliente,
#:Medigio efectuada “in situ”,

Os resultados deste relatério referem-se exclusivamente & amostra analisada. O refatdrio nio poders ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratdrio. O ensaio assinalado com * ndo esti incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com ** & subcontratado
acreditado e ndo estd incluido no dmbito da acreditacio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com *** & subcontratado nio acreditado, O ensaio
assinalado com ¢ & subcontratado acreditado e incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusdgua, SMEWW; Standard Methods for the Examination of
Woater and Wastewater, 22nd Editon. |.q.: limite de quantificacio. .d.: limite de deteccio. PNT MA/FQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn indica

procedimento interno do Laboratério Lusigua.

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lel n® 306/07 de 27 de Agosto.

O Técnico
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 14175/2016.01
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga

Enderego: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha
Descriciio da amostra: Aguas de consumo humano

Denomina¢3o da amostra: RPA

I”Kd

acreditag&o

o

Boletm Definitivo

Data de Recolha: 24/10/2016
Data de Recep¢io: 24/10/2016
Data Inic. Andlise:  24/1072016
Data Fim Andlise:  25/102016

*#Desinfectams Residual {mgn):0,87

Ensaio Método Resuitado Unidade Limite Lei
Bactérias Coliformes ISO 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0

Escherichia cofl (E. Coli) SO 9308-1:2014 . UFC/100 mi 0
Apreciagiio:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto,

Observagdes:

Amostra colhida pelo Cliente.
#:Medigio efectuada "in sitw”,

Os resultados deste relatorio referem-se exclusivamente 3 amostra analisada. O relatério nio poderd ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratério. O ensaio assinalade com * nio estd inclufdo no imbitoe da acreditacio do Laboratério Lusdgua. O ensale assinalado com ** ¢ subcontratado
acreditado e nio esti incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com ™* é subcontratado nio acreditade. O ensalo
assinatado com 0 é subcontratado acreditado e incluide no dmbita da acreditacio do Laboratorio Lusigua. SMEWWY: Standard Methods for the Examination of
Woater and Wastewater, 22nd Edition. L.q.: limite de quantificagio. L.d:: limite de deteccio. PNT MA/FQ-nn, FNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn indica

procedimento interno do Laboratério Lusigua.

Limite Lei: Valor Paramétrico de acorde com o Decreto-Lei n® 106/07 de 27 de Agosto.
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 14437/2016.01

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha
Descriciio da amostra: Aguas de consumo humano

Denominac¢io da amostra: RPA

I”Kd

acreditogdo

=
Boletim Definitive
Data de Recolha: 31710201 ¢
Data de Recepgio: 31/10/201¢
Data Inic. Andlise:  31/10/20)¢
Data Fim Analise:  01/11/201¢

*¥Desinfectante Residua! (mg/):0,83

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Bactérias Coliformes I1ISO 9308-1:2014 0 UFC/ 100 ml 0

Escherichia coli (E. Coli) SO 8308-1:2014 0 UFC/100 mi 0
Apreciacio:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lel n° 304/07 de 27 de Agosto,

Observacdes:

Amostra colhida pelo Cliente.
#:Medigdo efectuada "in situ™.

Os resultados deste refatdrio referem-se exclusivamente 3 amostra analisada. O relatério nio poderd ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratdrio. O ensalo assinalado com * nio est incluido no dmbito da acreditagio do Laboratérie Lusigua. O ensato assinalado com ** é subcontratado
acreditado e ndo estd incluide no dmbito da acreditacio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com *** & subcontratado nie acreditade. O ensaio
assinalado com ¢ & subcontratado acreditado e incluide no Smbito da acreditacio do Laboratério Lusigua. SMEWW: Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 22nd Edition. L.q.: limite de quantificagiio. 1.d.: limite de detecgio. PNT MA/FQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn indica

procedimento interno do Laboratério Lusigua.

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lel n® 306/07 de 27 de Agosto.
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 13955/2016.01 Boletim Definitivo
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 17/1072016
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgdo: 17/102016
Descric¢iio da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Andlise:  17/10/2016
Denominagdo da amostra: Beco Data Fim Anilise:  28/102016

“#Desinfectants Residual {mg/):1,00

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 43,1 mg/l CaCO3 -

Bactérias Coliformes 1SO 9308-1:2014 0 UFC/100 mi 0

Célcio PNT MA/FQ-64 (2014-04-30) 9,6 mg/l -

Escherichia coli (E. Coli) 180 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2014-05-12) 101 pS/em 2500

Nitratos PNT MA/FQ-11 (2014-05-12) 22 mgll NO3 50

pH (22°C) PNT MA/FQ-15 (2014-05-12) 7.6 Escala de Sorensen 6,5-9

Aluminio PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) 12 pg/ 200
Apreciacio:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lel n® 306/07 de 27 de Agosto.

Observacdes:

Amostra colhida pelo Cliente,

#Medicio efectuada "in situ”.

Os resulados deste relatdrio referem-se exclusivamente 4 amostra analisada. © relatério nio poderd ser reproduzido parcialmente sem auterizagio expressa
do laboratério. O ensaio assinalado com * nio estd incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com ** & subcontratado
acreditade e ndo estd incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusdgua. O ensaio assinalade com *** & subcontratado nio acreditado. O ensaio
assinalado com ¢ & subcontratado acreditado e incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. SMEWWY: Standard Methods for the Examinaton of
Water and Wastewater, 22nd Edition. L.q.: limite de quantificacio, |.d.: hmite de deteccio. PNT MA/FQ-nn, PNT MAFQ2-nn & PNT MA/Mnn indica
procedimento interno do Laboratdrio Lusigua.

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto.

Albergarisge.-V 28 de outubro de 2016
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 13543/2016.01

Anilise solicitada por: Aguas do Youga
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha

Descriciio da amostra: Aguas de consumo humano

Denominag¢io da amostra: R|
“WDesinfectants Realdual {mg/):0,75

I

acredl'taiio

e

Data de Recolha:
Data de Recepgio:
Data Inic. Andlise:
Data Fim Andlise:

Boletim Definitivc

10/10/2016
10/10/2016
1071072016
28/10/2016

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Escherichia coli (E. Coli) 1SO 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0
Bactérias Coliformes I1SO 9308-1:2014 0 UFC/i00 ml 0
Aménio "Water Analysis™-W.Fresenius, <0,10 (1.q.) mg NH4/| 0,50
K.E.Quentin, W.S.(Eds), ISBN
3-540-17723-X
Clostridium perfringens ISO 14189:2013 0 UFC/100m) 0
Nimero de colénias a 22 °C 1SO 6222:1999 UEC/mi Sem alteracio
Nomero de colénias a 37 °C 180 6222:1999 0 UFC/ml Sem alteracio
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2014-05-12) 87 uSlem 2500
Cor NP 627:1972 <6 (1.q.) mg/l PtCo 20
pH{22°C) PNT MA/FQ-15 (2014-05-12) 7.8 Escala de Sorensen 6,5-9
Manganés PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <10 (9. ug/l 50
Nitratos PNT MAFQ-11 (2014-05-12) 23 mg/l NO3 50
Oxidabilidade NP 731:1969 <1,0(.q.) mg/l 02 50
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-19) <1 Factor de diluicio 3
Sabor a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-18) <1 Factor de diluicio 3
Turvagio PNTMAFQ-20 2014-0512) (g0 .q) UNT 4
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 27,3 mg/l CaCO3 -—
Caélcio PNT MA/FQ-64 (2014-04-30) 6,3 mg/l —
Aluminio PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) 16 pgh 200
Apreciagio:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto.
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 13543/2016.01 Boletim Definitivo
Andlise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 10/102016
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgio:  10/1072016
Descrigio da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Andlise:  10/10/2016
Denomina¢do da amostra: R| Data Fim Andlise:  28/1072016
“#Desinfoctants Residual (mg/):0,75

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Observacoes:

Amostra colhidz pelo Cliente.

#:Medicio efectuada "in situ”.

Os resultados deste relatério referem-se exclusivamente i amostra analisada. O relatério ndo poderd ser reproduzide parciaimente sem autorizagio expressa
do laboratdrio, ©Q ensaio assinatade com * nio estd incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinatado com ** & subcontratado
acreditado & nio estd Incluido no dmbito da acreditacio do Laboratério Lusdgua. O ensaio assinalado com *** é subcontratado nio acreditado. O ensaio
assinalado com ¢ & subcontratado acreditado e incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. SMEWW: Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 22nd Edition. |.q.: limite de quantificacio. 1.d.: limite de deteccio. PNT MA/FQ-nn, PNT MAFQ2-nn e PNT MA/Mnn indica
procedimento interno do Laboratdrio Lusigua,

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto,

Alber, , 28 de outwbro de 2016
O Técnico ‘A DF&Etora do Laboratério
RO ,
reepatie s A‘Tﬂb._-
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 12948/2016.01

IRAC
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Boletim Provisério

Andlise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha:  26/09/2016
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgio:  26/09/2016
Descricio da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Andlise: ~ 26/09/2016
Denominagio da amostra: R3 Data Fim Andlise:  13/10/2016
“W#Desinfectants Reeidual (mg/):0,69
Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Escherichia coli (E. Coli) IS0 9308-1:2014 0 UFC/100 mi 0
Bactérias Coliformes ISO 9308-1:2014 0 UFC/100 mi 0
Ambnio "Water An.alysis"-W.Fresenius. <0,10 (1.q.) mg NH4/ 0,50
K.E.Quentin, W.S.(Eds), ISBN
3-540-17723-X
Numero de col6nias a 22 °C 1SO 6222:1999 0 UFC/ml Sem alteracio
Numero de colénias a 37 °C IS0 6222:1999 o UFCiml Sem alteragio
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2014-05-12) 84 uS/em 2500
Cor NP 627:1972 <6 (l.q.) mg/l PtCo 20
pH(20°C) PNT MA/FQ-15 (2014-05-12) 75 Escala de Sorensen  6,5-9
Manganés PNT MAFQ-85 2015-08-10)  <404) pg/ 50
Nitratos PNT MAFFQ-11(2014-0512) 5, mg/l NO3 50
Nitritos PNT MA/FQ-12 (2013-06-04) <0,04 (.g.) mg/l NO2 0,50
Oxidabhidade NP 731:1969 <1,0(.9.) mg/l 02 50
Cheiro a 25°C PNT MAFQ-60 (2011-07-19) <1 Factor de dilui¢gio 3
Sabor a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-19) <1 Factor de dilvigio 3
Turvaglio PNT MA/FQ-20 (2014-05-12) <0,80 (1.g.) UNT 4
Clostridium perfringens ISO 14189:2013 0 UFC/100mI 0
Alurninio PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) 17 pg 200
** Benzeno W-VOCGMS02 <0,20 {L.q.) ug 1.0
** Benzo(a)pirenc W-PAHGMS03 <0,0050 (l.q.) ug/l 0,010
* Boro DIN EN IS0 17294-2 (E29) <0,010 (l.g.) mg/l 1,0
* Bromatos W-OXY-IC <5,0(1.q) ug! 1o
Ciélcio PNT MA/FQ-64 (2014-04-30) 6,2 mgfl -
** Cianetos W-CNT-PHO <5 (1.9.) pgh 50
Cloretos PNT MAFQ-04 (2014-05-12) 4490 (.q) mg/l C) 250
Cobre PNT MAFQ-64 (2014-0430) 94 q) mg/l 20
Crémio PNT MAFQ-65 (2016-09-10)  c50(1.q) pg/l 50
Dureza fotal PNT MA/FQ-07 (2012-05-05) 44 mg/l CaCO3 —
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 12948/2016.01
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Boletim Provisdric

Andlise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 20
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgio:  26/0912016
Descriciio da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Andlise:  26/09/2016
Denominagio da amostra: R3 Data Fim Andlise:  13/10/2016
*¥Desinfectants Residua! {mg):0,59
Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
** 1,2- dicloroetano W-VOCGMS02 <0,750 (1.9.) pg/l 30
Enterococos IS0 7899-2:2000 0 UFC/100 ml 0
Fluoretos PNT MA/FQ-25 (2013-07-16) <0,30 {1.q.) mg/| 1,5
Niquel PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <6,0 (.9 gl 20
** Hidrocarbonelos Aromaticos W-PAHGMS03 <0,08 (.9.) pg/) 0,10
Policiclicos(HAPs)- Total Célculo '
** Benzo{b)fiuoranteno W-PAHGMS03 <0,020 (.g.) pg/l —
** Benzo(k)fluoranteno W-PAHGMS03 <0,020 (1.q.) g/ -
** Benzo{ghi)perileno W-PAHGMS03 <0,020 (..q.) gl -
** Indeno(1,2,3-cd)pireno W-PAHGMS03 <0,020 (1.q.) g/l =
** Selénio DIN EN ISO 17294-2 (E29) <1,0(.q) pgll 0
** Tetracloroeteno e W-VOCGMS02 <0,30 (I [ 10
Tricloroeteno Célculo Sl a4
** Tetracloroeleno W-VOCGMS02 <0,20 {L.q.) pg/) -
** Tricloroeteno W-VOCGMS02 <0,10 {l.9.) ug/l -
** Tri-halomelanos total (THM) - W-VOCGMS02 18.0 gl 100
Total Célcuio '
** Cloroférmio W-VOCGMS02 185 ugl —
** Bromodiclorometano W-VOCGMS02 4.34 pg/ —
** Dibromoclorometano W-VOCGMS02 9.16 pg/) -
** Bromofémmio W-VOCGMS02 266 pg/! —
Ferro PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <40 (.q.) wg/! 200
Sulfatos "L’ Analyse des Eaux", Rodier 71 mg/l 250
9e Edition secgao 7.49.2 '
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 272 mg/l CaCO3 -
** Carbono orgénico lotal (COT) W-TOC-IR 082 mg/l Sem alteracio
anormal
** Peslicidas - Total Célculo W-PESSUMO1 <0,10 (1.q.) pg/l 0,50
** Benlazona W-PESLMS04 <0,050 (l.q.) ugi 0,10
** Tebuconazol W-PESLMS02 <0,050 {l.q.) ugh 0.10
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 12948/2016.01 Boletim Proviséri
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha:  26/09/201¢
Endereco: EN n® [ - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepciio:  26/09/201¢
Descriciio da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Andlise:  26/09/201¢
Denomina¢io da amostra: R3 Data Fim Andlise:  13/10/201¢6
“#Desinfectanis Residual {mgh):0,69

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Apreciacio:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto,

Observacdes:

Amaostra colhida pelo Cliente.

#Medicio efectuada "in sitw”,

Os resultados deste refatdrio referem-se exclusivamente 3 amostra analisada. O relatério ndo poderd ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratério. C ensalo assinalade com * nio estd incluido no 3mbito da acreditacio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com ** é subcontratado
acreditado e ndo estd incluido no imbito da acreditagiio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com *** & subcontratado nio acreditado. O ensaio
assinalado com 0 & subcontratado acreditado e incluido no §mbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. SMEWW: Sandard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 2Ind Edition. 1.q.: imite de quantficagio. |.d.: limite de deteccio. PNT MA/FQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn indica
procedimento interno do Laboratrio Lusigua.

Limite Lei: Valor Paramétrico de acorde com o Decreto-Lel n® 306/07 de 27 de Agosto.

Quando o resultado (pesticidas, compostas orginicos voliteis, haletos de alquilo e hidrocarbonetos aromdticos peliciclicos) corresponde a uma soma de valores
abaixo do limite de quantificagio, o resulado é apresentado através da soma do limite de quantificacio dos parimetros Individuais,

AlbergarigaV 17 de outubro de 2016

O Técnico . do Laboratorio

—_—= SO Ryiness

Servicos Ambien\aAg, SK
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Substitui o Relatério de Ensaio n® 12948/2016.01 de 17/10/2016
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 12948/2016.02

Boletim Definitivo

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha:  26/09/2016
Enderego: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgio:  26/0912016
Descricio da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Anilise:  26/09/2016
Denominagio da amostra: R3 Data Fim Anilise: ~ 08/11/2016
*ifDesinfectants Residuaf {mg/):0,69
Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Escherichia coll (E. Coli) ISO 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0
Bactérias Coliformes ISO 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0
Amonio "Water Analysis"™-W.Fresenius, <0,10 {.9.) mg NH4/ 0.50
K.E.Quentin, W.S.(Eds), ISBN
3-540-17723-X
Numero de coldnias a 22 °C ISO 6222:1999 0 UFC/ml Sem alteragiio
Nimero de colbnias a 37 °C IS0 6222:1999 0 UFC/mil Sem alteracio
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2014-05-12) 84 pSlem 2500
Cor NP 627:1972 <6 (1.q.) mg/l PeCo 20
pH (20°C) PNT MA/FQ-15 (2014-05-12) 7.5 Escala de Sorensen  6,5-9
Manganés PNT MAFQ-65 2015-08-10)  <40.4) ugl 50
Nitratos PNT MA/FQ-11 (2014-05-12) 2,2 mg/l NO3 50
Nitritos PNT MAFQ-12 (2013-06-04) <0,04 (1.9 mg/l NO2 0,50
Oxidabilidade NP 7311969 <1,0(.q.) mg/l O2 50
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-19) <1 Factor de diluicio 3
Sabor a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-19) <1 Factor de diluigic 3
Turvagsio PNT MA/FQ-20 (2014-05-12) <0,80 (.q. UNT 4
Clostridium perfringens ISO 14188:2013 0 UFC/100ml 0
Antiménio PNT MAFQ-65 201508-10)  <30¢q) pg/ 50
Arsénio PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <3,0{.9.) pg/l 0
Aluminio PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) 17 pg 200
** Benzeno W-VOCGMS02 <0,20 (I.g.) vg/! 1.0
** Benzo(a)pireno W-PAHGMS03 <0,0050 (l.g.) pg/l 0,010
** Boro DIN EN ISO 17294-2 (E29) <0,010 (1.q) mg/l 1.0
** Bromalos W-OXY-IC <5,0 {.9.) Hg/ 10
Calcio PNT MA/FQ-64 (2014-04-30) 6.2 mg/l
Cadmio PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <15(.9) ug! 50
Chumbo PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <3,0 (.9.) pgh 10
Mod.RO7/19 Pigina 1/3
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Substitui o Refatorio de Ensaio n°® 12948/2016.01 de 17/10/2016
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 12948/2016.02

120(8

acreditgfﬁo
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Boletim Definitivo

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha:  26/09/2016
Endereco: EN n® ! - Feira Nova  3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgio:  26/09/2016
Descrigio da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Andlise:  26/09/2016
Denominagio da amostra: R3 Data Fim Andlise:  08/11/2016
“#Desinfoctants Residual (mg):0,69

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei

** Cianefos W-CNT-PHO <5 (l.q.) ugi 50

Cloretos PNT MAFFQ-04 (2014-0512)  .400(.q) mgfl Cl 250

Cobre PNT MAFQ-64 (2014-04-30)  o54.q) mg| 2,0

Crémio PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <6,0 (.q.) g/l 50

Dureza total PNT MA/FQ-07 (2012-05-05) 44 mg/l CaCO3 —

** 1,2- diciorostano W-VOCGMS02 <0,750 (1.q.) gl 30

Enterococos ISO 7889-2:2000 0 UFC/100 ml 0

Fluorelos PNT MA/FQ-25 (2013-07-16) <0,30 {.q.) mg/l L5

Magnésio PNT MA/FQ-64 (2014-04-30) 1.0 mg/l —

Merctirio PNT MAIFQ46 (2014-0512)  (531q) pgl 1,0

Niquel PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <6.0 (1.9 pg! 20

** Hidrocarbonetos Aromélicos W-PAHGMS03 <0,08 {1.9.) pgl 0.i0
Policiclicos(HAPs)- Total Célculo

** Benzo(b)fluoranteno W-PAHGMSO03 <0,020 (1.q.) pgl -

** Benzo(k)uoranteno W-PAHGMS03 <0,020 (l.q.) g/l =

** Benzo{ghi)perileno W-PAHGMS03 <0,020 (l.9.) pgfl .

** Indeno(1,2,3-cd)pireno W-PAHGMS03 <0,020 (.9.) ugh .

* Selénio DIN EN SO 17294-2 (E29) <1,0(.g.) pgil 10

** Tetraclorosteno e W-VOCGMS02 <0,30 (L.q.) ug/ 10

Trclorosteno Célculo

** Tetracloroeteno W-VOCGMS02 <0,20 (l.q.) pg/l -

** Tricloroeteno W-VOCGMS02 <0,10 (1.9.) v/l -

Sbdio PNT MA/FQ-64 (2014-04-30) 5,1 mg/l 200

" Tri-halometanos lotal (THM) - W-VOCGMS02 18,0 g/ 100

Total Célculo

** Cloroférmio W-VOCGMS02 1,85 ugll —

** Bromodiclorometano W-VOCGMS02 4,34 pg/ —

** Dibromoclorometano W-VOCGMS02 9,16 pg/ =

** Bromoférmio W-VOCGMS02 2.66 ugll —
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Substitui o Relatdrio de Ensaio n® 12948/2016.01 de 17/10/2016

RELATORIO DE ENSAIO Nr: 12948/2016.02 S Defkiva
Anilise soficitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 26/09/2016
Endereco: EN n° | - Feira Nova  3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgio:  26/09/2016
Descricio da amostra: Aguas de consume humano Data Inic. Anilise:  26/09/2016
Denominag3io da amostra: R3 Data Fim Andlise:  08/11/2016
*#Desinfectants Residual (mg/):0,69
Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Ferro PNT MA/FQ-65 (2015-09-1 0} <40 (.9.) ugll 200
Sulfatos "L’ Analyse des Eaux", Rodier 71 mg/l 250

9e Edition secgsio 7.49.2 '
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 272 mgfl CaCO3 —
** Carbono orgénico total (COT) W-TOC-IR 0,82 mgll Sem alteracio

anormal

** Pesticidas - Total Célculo W-PESSUMO1 <0,10 (1.q.) g/l 0,50
** Bentazona W-PESLMS04 <0,050 (L.q.) pg/l 0,10
** Tebuconazol W-PESLMS02 <0,050 (1.} pg/l 0,10
Apreciacio:

Os pardmetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto,

Observacdes:

Amostra colhida pelo Cliente,

#:Medicio efectuada "in siw”.

Os resultados deste relatdrio referem-se exclusivamente i amostra analisada. O relatério nio poderid ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratdrio. O ensaio assinalade com * nio estd induido no dmbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com ** & subcontratado
acreditado e nao esd Incluido no mbito da acreditacio do Laboratdric Lusigua. O ensaio assinalado com *** & subcontratado niio acreditado, O ensaio
assinalado com ¢ & subcontratado acreditado e incluldo na dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. SMEWW: Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 22nd Edition. l.q.: limite de quantificagio. 1.d.: limite de deteccio. PNT MA/FQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn indica
procedimento interno do Laboratério Lusigua.

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lel n® I08/07 de 27 de Agosto,

Quando o resultado (pesticidas, compostos orginicos voldteis, haletos de alquilo e hidrocarbonetos aromdticos policiclicos) corresponde a uma soma de valores
abaixo do limite de quantificaciio, o resuitado & apresentado através da soma do limite de quantificacio dos parimetros individuais.

O Técnico tora do Laboratério

AlbergaMOB de novembro de 2016
b
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Boletim Provisério

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha:  31/10/2016
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepcio:  31/1012016
Descriciio da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Anilise:  31/1022016
Denominacio da amostra: R4 Data Fim Andlise; 07/11/2016
*#Desinfectants Residual (mgh):0,57
Ensaio Método Resuitado Unidade Limite Lei
Escherichia coli (E. Coli) IS0 9308-1:2014 0 UFC/100 mi 0
Bactérias Coliformes 180 9308-1:2014 0 UFEC/100 m! 0
Aménio "Water Analysis™W.Fresenius, 4 19 (.9.) mg NH4/ 0,50

K.E.Quentin, W.S.(Eds), ISEN

3-540-17723-X
Clostridium perfringens 150 14189:2013 0 UFC/100mi 0
Nurmero de colénias a 22 °C IS0 6222:1999 0 UFC/ml Sem alteragio
Numero de colonias a 37 °C IS0 6222:1999 0 UFC/ml Sem alteragio
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2014-05-12) 95 uSlem 2500
Cor NP 627:1972 <6 (.9.) mg/l PtCo 20
pH(21°C) PNT MA/FQ-15 (2014-05-12) 7.6 Escala de Sorensen  6,5-9
Manganés PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <10 (.g.) pg/ S0
Nitratos PNT MA/FQ-11 (2014-05-12) 23 mg/l NO3 50
Oxidabilidade NP 731:1969 <1,0(.q) mg/l 02 5.0
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-19) <1 Factor de diluigio 3
Sabor a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-19) <9 Factor de dilvicio 3
Turvagio PNT MA/FQ-20 (2014-05-12) <0,80 (1.q.) UNT 4
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 32,0 mg/l CaCO3 —
Aluminio PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) 45 ugl 200
Apreciagio:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Let n® 306/07 de 27 de Agosto.

Observacdes:

Amostra colhida pelo Cliente,
#Medicio efectuada "in situ”.

Os resultados deste relatério referem-se exclusivamente 2 amostra analisadz. O relatorio nio poders ser reproduzido parcialmente sem autorizacio expressa
do laboratdrio. O ensalo assinalade com * nio estd inclufdo no dmbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com ** é subcontratado
acreditado e nio estd incluido no dmbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com *** é subcontratado ndo acreditado. O ensalo
assinalado com ¢ & subcontratado acreditado e incluido no dmbito da acreditaciio do Laboratério Lusigua. SMEWWY: Standard Methods for the Examiination of
Water and Wastewater, 22nd Edition. 1.9.: limite de quantificagiio. I.d.: limite de detecgdo. PNT MAFQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn indica
procedimento interno do Laboratério Lusigua.
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 14439/2016.01

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga

Endereco: EN n® | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha

Descricio da amostra: Aguas de consumo humano

Denominaciio da amostra: R4
*¥Desinfectants Residual (mg/):0,57

Ensaio Método

IRAC
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e

Boletim Provisério

Data de Recolha: 317101016
Data de Recepgdo: 31/10/2016
Data Inic. Andlise:  31/10/2016
Data Fim Anadlise:  07/11/2016

Resultado Unidade Limite Lei

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto.

O Técnico
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 13957/2016.01 BRSL Definitiva
Andlise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 17/10/2016
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgio:  17/10/2016
Descri¢io da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic, Anilise:  17/10/2016
Denominagio da amostra: Ré Data Fim Anilise:  31/10/2016
*FDesinfoctants Residual (mg/):0,73

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Escherichia coll (E. Coli) ISO 9308-1:2014 0 UFC/100 mi 0

Bactérias Coliformes 1SO 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0

** Legionella sp. ISO 11731:1928 N3o detectado UEC/ 1000 ml —

Apreciacio:

Os parimetros analisados cumprem na ntegra com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto.

Observagdes:

Amostra colhida pelo Cliente.

#:Medicio efectuada "in situ”.

Os resultados deste relatério referem-se exclusivamente i amostra analisada. O relatrio nio poderd ser reproduzido parchalmente sem autorizagio expressa
do laboratério. O ensaio assinalade com * nio estd inclufdo no dmbito da acreditagio do Laboratérie Lusigua, O ensaio assinalado com ** é subcontratado
acreditado e nio estd incluide no dmbito da acreditacio do Laboratdrio Lusigua. O ensalo assinalado com ¥+ é subcontratado ndo acreditade, O ensaio
assinalado com ¢ é subcontratade acreditado e incluido no dmbito da acreditagio do Laberatérie Lusigua, SMEWW: Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 22nd Edition. L.q.: limite de quantificacio. |.d.: limite de detecgio. PNT MAFQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn indica
procedimento interne do Laboratdrio Lusigua.

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto.

AlbergarigmeV 2 de novembro de 2016

O Técnico
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 14177/2016.01

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga
Enderego: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha
Descri¢3io da arostra: Aguas de consumo humano

Denominac¢io da amostra: R7

130]
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Boletim Definitive

Data de Recolha: 24/10/2016
Data de Recepgiio: 24/10/2016
Data Inic. Andlise:  24/10/2016
Data Fim Analise:  26/10/2016

“#Desinfectants Residual (mgf):0,69

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Escherichia coli (E. Coli) ISO 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0

Bactérias Coliformes 1SO 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0

Nitratos PNT MAFQ-11 (2014-0512) mg/l NO3 50
Apreciacio:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Let n° 306/07 de 27 de Agosto,

Observagdes:

Amostra colhida pele Clienta.
#Medicio efectuada "in situ®,

Os resultados deste relatério referem-se exclusivamente 3 amostra analisada, O relatério nio poderi ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratorio. O ensaio assinalado com * nio est incluido no dmbito da acrediacie do Laboratsrio Lusigua. O ensalo assinalado com ** é subcontratade
acreditado e ndo esti incluido no dmbita da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensalo assinafado com *** é subcontratado ndo acreditado. O ensaie
assinalado com 0 é subcontratado acreditado e incluide no §mbits da acreditagio do Laboratdrio Lusdgua. SMEWWY: Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 22nd Editon. 1.q: limite de quantificagio. I.d: limite de deteccia. PNT MA/FQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn indica

procedimento interno do Laboratorio Lusigua.

Limite Lei: Valor Faramétrico de acordo com o Decreta-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto.
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 13542/2016.01 Boko Kroyisdria
Analise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 10/10/2016
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepgio:  10/10/2016
Descrigio da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Analise:  10/102016
Denominagdo da amostra: Gafanhas Data Fim Andlise:  19/10/2016
*#Desinfectants Residusl (mgA):0,59
Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Escherichia coli (E. Coli) ISO 9308-1:2014 0 UFC/100 mi 0
Bactérias Coliformes I1SO 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0
Amonio "Water Analysis™W.Fresenius, 4 4q .9 mg NH4/ 0,50
K.E.Quentin, W.S.(Eds), ISBN '
3-540-17723-X
Numero de colénias a 22 °C I1SO 6222:1999 0 UFC/ml Sem alteragio
Namero de colbnias a 37 °C I1ISC 6222:1999 10 UFC/ml Sem alteragio
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2014-05-12) 84 pS/cm 2500
Cor NP 627:1972 <6 {1.9.) mg/l PtCo 20
pH(22°C) PNT MA/FQ-15 (2014-05-12) 8,1 Escala de Sorensen 6,5-9
Manganés PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <10 (.g.) pg/l 50
Nitratos PNT MAJFQ-11 (2014-05-12) 22 mg/l NO3 50
Oxidabllidade NP 731:1969 <1,0 (L.g.) mgfl 02 5,0
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-19) <1 Factor de diluicio 3
Sabor a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-19) <1 Factor de dilvicio 3
Clostridium perfringens 1SO 14189:2013 0 UFC/100ml o
Aluminio PNT MA/FQ-65 (2015-08-10) 23 pg/l 200
Enterococos ISO 7899-2:2000 0 UFC/100 ml 0
** Tetracloroeteno e W-VOCGMS02 <0,30 {1.q.) pg/l 14)
Tricloroeteno Célculo '
** Tetracloroeteno W-VOCGMS02 <0,20 (1.q.) pg/l —
** Tricloroeteno W-VOCGMS02 <0,10 (.9.) wg/l -
** Tri-halomefanos lotal (THM) - W-VOCGMS02 318 pg/l 100
Total Célculo '
** Cloroférmio W-VOCGMS02 7 96 ug/) —
** Bromodiclorometano W-VOCGMS02 8.89 pg/l -
** Dibromoclorometano W-VOCGMS02 13.0 ugl —
** Bromoférmio W-VOCGMS02 1,96 pg/ -
Ferro PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) <40 (1.q.) ngl 200
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LUSAGUA
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 13542/2016.01

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga
Enderego: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha
Descricdio da amostra: Aguas de consumo humano

Denominag¢io da amostra: Gafanhas

I
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Boletim Provisoric

Data de Recolha: 10/10/2016
Data de Recepg¢do: 10/10/2016
Data Inic. Andlise:  10/10/2016
Data Fim Andlise:  19/1072016

*FDesinfectame Residual (mg#):0,59
Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 24.3 mg/l CaCO3 -

Apreciagiio;

Os pardmetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto.

Observacdes:

Amostra colhida pelo Cliente.
#:Medi¢io efectuada "in skeu”,

Os resultados deste relatorio referem-se exclusivamente 3 amostra anafisada. O relatério ndo poderi ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratéric. O ensaio assinalado com * nao esti incluide no dmbito da acreditacio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com ** & subcontratado
acreditado e nio estd incluido ne dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalada com *** & subcontratado ndo acreditado. O ensaio
assinalado com { € subcontratade acreditada e incluide ne dmbita da acreditacio do Laboratério Lusigua. SMEWW: Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 22nd Edition. L.q.; limice de quantificagio. L.d: limite de detecgiio. PNT MA/FQ-nn, PNT MA/EQ2-nn e PNT MA/Man indica

pracedimento interno do Laboratdrio Lusigua.

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lel n® 306/07 de 27 de Agosto.

Quando o resultado (pesticidas, compostos orginicos volitels, haletas de alquilo e hidrocarbonetos aromiticas policiclicos) corresponde a uma soma de valores
abaixo do limite de quantificagio, © resultado é apresentado através da soma do limite de quantificacio dos parimetros individuais.

Albergyh-é-%.

20 de outubro de 2016
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Substitui o Relatdrio de Ensaio n® 13542/2016.01 de 20/10/2016

RELATORIO DE ENSAIO Nr: 13542/2016.02

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha

Descriciio da amostra: Aguas de consumo humano

Denominac¢fio da amostra: Gafanhas

“¥Desinfectants Residual (mg/):0,59

I”Kd

Data de Recolha:
Data de Recepgdo:
Data Inic. Andlise;
Data Fim Analise:

acreditogdo

e

10302
Ensios

Boletim Definitivo

10/10/2016
10/10/2016
1071072016
28/1072016

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei
Escherichia coli (E. Coli) SO 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0
Bactérias Coliformes ISC 9308-1:2014 0 UFC/100 ml 0
Amonic "Water Analysis"-W.Fresenius, <0,10 (.q.) mg NH4/| 0,50

K.E.Quentin, W.S.(Eds), ISBN '

3-540-17723-X
Numero de colonias a 22 °C SO 6222:1999 0 UFC/ml Sem altera¢io
Numero de coldnias a 37 °C I1SO 6222:1999 10 UFC/mI Sem alteragio
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2014-05-12) 84 pS/cm 2500
Cor NP 627:1972 <6 (1.q.) mgfl PtCo 20
pH(22°C) PNT MA/FQ-15 (2014-05-12) 8,1 Escala de Sorensen  6,5-9
Manganés PNT MA/FQ-65 (2015-08-10) <10 (.9.) pgil 50
Nitratos PNT MA/FQ-11 (2014-05-12) 22 mg/l NO3 50
Oxidabilidade NP 731:1969 <1,0 (1.g.) mg/l 02 50
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-19) <q Factor de diluigio 3
Sabor a 25°C PNT MA/FQ-60 (2011-07-19) <1 Factor de diluicio 3
Turvagio PNT MA/FQ-20 (2014-05-12) <0,80 (1.9.) UNT 4
Clostridium perfringens 1ISO 14189:2013 0 UFC/100mi 1]
Aluminio PNT MA/FQ-65 (2015-09-10) 23 pgi 200
Céilcio PNT MA/FQ-64 (2014-04-30) 70 mg/l —
Enterococos ISO 7899-2:2000 0 UFC/100 mi 0
** Tetracloroeteno e W-VOCGMS02 <0,30 (l.9.) ug/l 10
Tricloroeteno Célculo '
** Telracloroseteno W-VOCGMS02 <0,20 (1.9.) ug/l -
* Tricloroeteno W-VOCGMS02 <0,10 (.g9.) g/l
** Tri-halometanos total (THM) - W-VOCGMS02 318 pgh 100
Total Célcuio ’
** Cloroférmio W-VOCGMS02 796 ug/l -—
** Bromodiclorometano W-VOCGMS02 889 pg/ —
** Dibromoclorometano W-VOCGMS02 13,0 pgll e
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Substitui o Relatério de Ensaio n® 13542/2016.01 de 20/10/2016

RELATORIO DE ENSAIO Nr: | 3542/2016.02 e iiiivc
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recotha: 10/1072016
Endereco: EN n° | - Feira Nova 3850-200 Albergaria -a-Velha Data de Recepcio:  10/10/2016
Descricio da amostra: Aguas de consumo humano Data Inic. Andlise:  10/10/2016
Denominacio da amostra: Gafanhas Data Fim Andlise:  28/1072016
“#Desinfactants Reeidus! (mgA):0,59

Ensaio Método Resultado Unidade Limite Lei

** Bromoférmio W-VOCGMS02 1,96 pell —

Ferro PNT MAFQ-65 (2015-0810) <40 4.q) ugh 200

* Alcalinidade SMEWW 2320 B 243 mg/l CaCO3 —

Aprecia¢io:

Os pardmetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 306/07 de 27 de Agosto.

Observacdes:

Amostra cothida pelo Cliente,

#Medicio efectuada "in situ™

Os resultados deste relatdrio referem-se exclusivamente 3 amostra analisada. O relatério nio poderd ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratério, O ensaio assinalado com * nio esti incluido no dmbito da acreditagdo do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com ** & subcontratado
acreditado e ndo estd incluide ne dmbito da acreditacio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com *** & subcontratado ndo acreditado. O ensalo
assinalado com ¢ & subcontratado acreditado e incluido no imbito da acreditacio do Laboratdrio Lusigua. SMEWW: Standard Methods for the Examination of

Water and Wastewater, 22nd Edition. L.q.: limite de quantificacio. 1.d.: imite de deteccio. PNT MASFQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn indica
procedimento intarno do Laboratdrio Lusigua,

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lel n® 306/07 de 27 de Agosto.

Quando o resultado (pesticidas, compostos orginicos voliteis, haletos de alquilo e hidrocarbonetos aromiticos policiclicos) corresponde a uma soma de valores
abaixo do limite de quantificaciio, o resuitado & apresentado através da soma do limite de quantificagio dos parimetros individuais.

AlberM 28 de outubro de 2016
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